
ＦＦ式の定義

JIS S 3030（石油燃焼機器の構造通則）より

区分設置

場所 方式 種類

区分の内容 備考

屋内用 密閉式 強制給排気形 給排気筒を外気に接する壁などを貫通して屋外に出し、
送風機によって給排気筒を通して強制的に給排気を行う
方式

図１参照

FF式とはForced Draught Balanced Flue Typeの頭文字2文字をとった略です。
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参考 半密閉式の定義

JIS S 3030（石油燃焼機器の構造通則）より

区分設置

場所 方式 種類

自然通気形 排気筒の自然通気力によって、燃焼に必要な空気を室内か
ら供給し、燃焼排ガスを排気筒を通して屋外へ排出する方式

強制通気形 送風機と排気筒の通気力によって、燃焼に必要な空気を強
制的に室内から供給し、燃焼排ガスを排気筒を通して屋外
へ排出する方式

区分の内容 備考

屋内用 半密閉
式

強制排気形 送風機によって、燃焼に必要な空気を強制的に室内から供
給し、燃焼排ガスを排気筒を通して強制的に屋外へ排出す
る方式
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